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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 309/2018-W-2

Zleceniodaweca;

Zaktad Ustug Komunalnych
ul. Przemystowa 14
95-060 Brzeziny

Prébka pobrana przez:

Zleceniodawce

Adres pobrania prébki:

wyg. informacji klienta: Brzeziny

Miejsce pobrania probki:
wg, informacji klienta: Oczyszczainia

Metoda pobrania probki:
wg. informacji klienta: PN-ISO 5667-5: 2003; PN-EN ISO 19458:2007

Rodzaj probki:
Probka wody
Prébka jednorazowa

Stan probki:

Bez uwag
Data dostarczenia probki:
13.02,2018r.
Data rozpoczecia badan:
13.02.2018r.
Data zakonczenia badan:
28.02.2018r.

L.aboratorium posiada zgode Panstwowego Powiatowego Inspekfora Sanitarnego w Lodzi na wykonywanie
analiz wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Decyzja PPiS-t-HK-4525/37/2017 z dnia 21 grudnia 2017r.

Sprawoatanie z badan zawiers wynik badan obyele zakresem shredyiacii oraz badan meakredylowanych, Wyniia badan analitycznyeh odnesza s wtacznia do badanych probek. Ze vezgiedu na

o501 powAGrZema

charakior probek nie ma m
tythow catoser Kuant ma proveo riolyd reklamacje na gide

T nanze) fak

samym materiale. Bez pisemnef 2gody (EKO-SERWIS” Sprawezdanie z badan wraz z wynikami niz moza hyé povaei
termire 14 drod sireymania Sprawozdania 2 badan, Laborstonium nie ponosi sdpowiedziatngsc za pobranie, transport : caystedd

pojemikow w praypacke probkrpobranes dostarczone preez ilienta.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 309/2018-W-2

Wyniki badan
. . . 1y ¢
Lp. | Rodzaj oznaczenia C‘)J:ndanco;;g; Procedury badawcze Wynik g Op\(}\g"";g;:?n .
. . . . PN-EN ISO 9308-1:2014-12
1. | Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml +A12017-04 P1 0 0
. . . . PN-EN ISO 9308-1:2014-12
2. |Liczba Escherichia coli JA00mMI | | A4 5047-04 P1 0 0
3. ?Earﬁ;’:gﬁ;‘i’gf katowe itk/100mi | PN-EN ISO 7899-2:2004 P1 0 0
. - . Rozporzadzenie Ministra
4, :"CZb? C]ostnd:um. perfringens jtk/100m! | Zdrowia z dnia 13 listopada 0 0
geznie z& sporam 2015r.(Dz.U.poz.1989) P1
5. noq?k?gfrggign S v 2242°C jtk/iml | PN-EN ISO 6222:2004 P1 0 ]
6. | Chlor wolny mg/l HACH metoda nr 8021 <(,05 0,3
PN-EN ISO 7887:2012+ )
7. |Barwa Mol | Ap1:2015 metoda C <5 -
8. |Metnosé NTU PN-EN SO 7027-1:2016-09 0,26+0,052 13
H R _ : 2) .
9. tlgmperatura prébki podezas badania 20,0°C PN-EN 150 10523:2012 7,50,1 6'5 9’5
Przewodno$é elektryczna S/em
10. | wiasciwa H PN-EN 27888:1999 3854152 2500
Kempensacja automatyczna W 250C
femperatura probki podczas badania 20,6°C
Zapach - PS-12 a)
1. Meicﬁa organoleptyczna. edycja 2 2 22.02.2013* NR brak
Smak B} PS-13 )
12. Metoda organoleptyczna. edycia 2 2 22.02.2013* NR brak ?
13. Amonowy jon mg/l PN-ISO 7150-1:2002 <0,03 0,50
PN-EN 150 10304- 2)
14. [ Azotany mg/l 1:2009+AC 2012 1,71+£0,12 50
15. | Azotyny mg/! PN-EN 26777:1999 <0,023 0,504
16. | Mangan g/l PN-ISO 15586:2005 1,660,422 50
17. | Zelazo 11g/| PN-ISO 6332:2001+Ap:2016 57 ,8+6,0% 200
18. |Miedz ug/! PN-EN ISO 15586:2005 <3,0 2000
19. | Nikiel ug/l PN-EN iSO 15586:2005 <6,0 20
20. | Kadm po/l PN-EN ISO 15586:2005 <0,4 5
21. | Otdw g/t PN-EN ISO 15586:2005 <6,0 10
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 309/2018-W-2

c.d. wynikow badan

. . . 1y
Lp. I Rodzaj oznaczenia ;;ndancozsg;(; Procedury badawcze Wynik dopmazggifna
22. {Chrom Hg/ PN-EN [SO 15686:2005 <2,0 50
. PN-EN 1SO 10304- 2
23. | Fluorki mg/l 1:2009+AC 2012 0,13+0,01 1,5
24, | Indeks nadmanganianowy mo/l | PN-EN ISO 8467:2001 3,3:0,22 5
(Utlenialnosg)
. PN-ISO 9964-1:1994 2
25, | sad mg/l + Ap 1:2009 5,20+0,36 200
26. | Bor mg/! PN-75/C-04563.01% <0,5 1,0
27. | Cyjanki Wll PN-EN ISO 14403-2:2012P <10 50
28. | Glin mg/| PN-92/C-04605/02% <0,04 0,200
. PN-EN ISO 10304- 2
29. [ Chlorki mg/l 1:0009+AC 2012 1,96+0,25 250
. PN-EN ISC 10304- 2
30. | Siarczany mg/l 1:2009+AC 2012 4.61+0,55 250
31. Magnez mg/l iN-QQIC-O4554/O4 zatgeznik 9.63+1,739 7425
32, | Sumaryczna zawartosé wapnia | | |0 605911999 1984162 | 60-500
I magnezu (twardos¢ ogdina)
. PB-148/LF
33. | Akryloamid Mg/l wyd. 2 z dnia 05.04.2013 P <0,040 0,10
PB-260/LF
34, | Antymon MOl |\ 2 7 dnia 19.05.2017 P <0,50 5
35. |Arsen ug/ FN-EN IS0 11969:1908 P <(,50 10
36. | Benzen g/l PN-ISO 11423-1:2002 P <0,50 1,0
: PB-160/LF
37. | Benzo(a)piren ug/l wyd. 6 z dnia 16.03.2016 P <0,0020 0,010
38. | Chlorek winylu ug/l PN-EN SO 10301:2002 P <0,20 0,50
39. /1,2 — Dichloroetan (EDC) Hg! PN-EN ISO 10301:2002 P <1,0 3,0
. PB-190/LF
40. | Epichlorohydryna 1/l wyd.2 z dnia 29.06.2012 P <0,080 0,10
41 |Rteé gh PN-EN 1483:2007 P <0,10 1
42, | Selen g/t PN-EN IS0 9965:2001 P <0,50 10
43. | Bromiany g PN-EN I1SO 15081:2003 P <2,0 10
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 309/2018-W-2

¢.d. wynikéw badan

Lp. |Rodzaj oznaczenia (.)jzendanoc;se;dr:g Procedury badawcze Wynik doz\fg;ggfna
44, | Bromodichlorometan mg/i PN-EN ISO 10301:2002 P <0,0010 0,015
45, | Chioraminy el] PN-EN ISO 7393-2:2011 P <0,050 0,5
46. | 990Ny wegiel organiczny mg/l | PN-EN 1484:1999 P <2,0 rigprawidiowych
(OWO) Zrian
47. | Ozon mgl | OOy 3z dnia <0,03 0,05
48, | Srebro mg/l PN-EN ISO 11885:2009 P <0,001 0,010
49. CS);?;: e‘i;’ora”éw | chloryndw (z ug/l | PN-EN ISO 10304-4:2002 P <0,050 0,7
50. | Trichlorometan (chloroform) g/l PN-EN SO 10301:2002 P <1,0 30
51, Zﬁ‘?;?ht,ﬂﬁg’e‘i;?f” | pg/l | PN-EN ISO 10301:2002 P <1,0 10
52, | Suma THM g/t PN-EN 1SO 10301:2002 P 4.7+0,02 100
53. | X WwWA Ho/ \i%jgoéLdFma 15.03.2016 P <0,005 0.1
54, | Suma pestycydow (z obliczen) Well PN-EN ISO 6468:2002 P <0,01 0,50
55. | Aldryna e PN-EN 1SO 6468:2002 P <0,010 0,1
56. | Dieldryna el PN-EN 1SO 6468:2002 P <0,010 0,1
57. | Endryna bg/! PN-EN [SO 6468:2002 P <0,010 0,1
58. | Izodryna g/ PN-EN SO 6468:2002 P <0,010 0,1
59, | alfa-HCH g/ PN-EN ISO 6468:2002 P <0,010 0,1
60. | beta- HCH Hg/ PN-EN 1SO 6468:2002 P <0,010 0,1
61. | delta-HCH Ha/l PN-EN [SO 6468:2002 P <0,010 0,1
62. | gamma-HCH, lindan pg/l FN-EN 1SO 6468:2002 P <0,010 0.1
63. | Suma HCH (z obliczen) ug/l PN-EN iSO 6468:2002 P <0,010 0,1
64. | Heksachlorocykloheksan (HCH) Mgf PN-EN ISO 6468:2002 P <0,010 0,1
65. |o,p' ~DDT Lo/l PN-EN ISO 6468:2002 P <0,010 0,1
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 309/2018-W-2

c.d. wynikéw badan

Lp. | Rodzaj oznaczenia éj;r?anczse}r};?; Procedury badawcze Wynik d;;ﬁi’égi?na
66. | p.p' —DDT ug/l PN-EN 1SO 6468:2002 P <0,010 0,1
67. |o,p'~DDD ug/l PN-EN ISO 6468:2002 P <0,010 0,1
68. | p,p’ ~DDD Lgll PN-EN ISO 6468:2002 P <0,010 0,1
69. {o,p' ~DDE Well PN-EN 1SO 6468:2002 P <0,010 0,1
70. |p,p’ -~ DDE Mg/l PN-EN ISO 6468:2002 P <0,010 0,1
71. | Heptachlor Mg/l PN-EN I1SO 6468:2002 P <0,010 0,1
72. i Epoksyd heptachloru g/l PN-EN 1SO 6468:2002 P <0,010 0,1

Znak < dotyczy wartogci parametru ponizej granicy oznaczalnosci.
NR — metoda niereferencyjna, spoza zakresu decyzji PPiS; * — wyniki spoza zakresu akredytacii;
TWartoéci dopuszezalne zgodnie 2 Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1989)

w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
2 Przy wynikach pomiaru podanc niepewnosé. Niepewnos¢ podana jako przedziat ufnosci na poziomie 95% prawdopodobienstws,

przy wspolczynniku rozszerzenia k=2, z uwzglednieniem niepewnosci zwiazanej z pobieraniem probek

* norma wycofana bez zastapienia, speniajaca wymagania Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 29.03.2007 w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spazycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417, ze zmiang w Dz. U. z 2010 roku Nr 72 poz. 466)

4 Warunek: [azotany)/50+{azotynyl/3 < 1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg: stezenie azotanéw (NOs)
i azotynow (NOz) w mgfl. Stezenie azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen
dystrybucji nie moze przekracza¢ wartogei 0,10 mg/l.

4 ~ akceptowalne przez konsumentéw bez nieprawidtowych zmian
P — badanie wykonane u podwykonawcy posiadajgcego certyfikat akredytacji nr AB 1095, aktualny na dziert wykonania badania

oraz posiada zgodg Parstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarmego w Katowicach na wykonywanie analiz wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Decyzja NS/HKiS/4560/Z1/58-33/2017 z dnia 27 wrzesnia 2017r. Posiada réwniez zgode
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie na wykonywanie analiz wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi. Decyzja PPIS.HKN.624.5.3952.2017 z dnia 12 pazdziernika 2017r.

P1 - badanie wykonane u podwykonawcy posiadajgcego certyfikat akredytacii nr AB 1319, aktualny na dziefl wykonania badania
oraz posiada zgode Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu na wykonywanie analiz wody przeznaczonej do

spozycia przez udzi. Decyzja PPIS-Z-HK-4550/86/17). I
/
|
|
Data wykonania sprawozdania Podpis osohy aJiutoryzujqcej sprawozdanie
A-UA T KIERKLIWNIRA
LABORRJTIGRIUIM
05.03.2018r, U W o
dr i, fMacity Markowsk

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAEQ
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