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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 297/2019-W-2

Zleceniodawca:
Zaktad Ustug Komunalnych
ul. Przemystowa 14

95-060 Brzeziny

Probka pobrana przez:
Zleceniodawce

Adres pobrania probki:
wg. informacji klienta: Brzeziny

Miejsce pobrania probki:
wyg. informacji klienta: Qczyszczalnia $ciekow

Metoda pobrania prébki:
Klient nie udzielit informaciji

Rodzaj prébki:
Probka wody
Prébka jednorazowa

Stan prébki:

Bez uwag
Data pobrania prébki:
13.02.2019r.
Data rozpoczecia badan:
13.02.2019r.
Data zakoniczenia badan:
.03.2019r.

Labqratorium posiada zgode Panstwowege Powiatowego Inspektora Sanitarnego w todzi na wykonywanie
analiz wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Decyzja PPiS-+K-4525.24.44. 2018 z dnia 28 grudnia 2018r.
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+ 0756418, Tax 44 670-12-62
Wyniki badan

Lp. | Rodzaj oznaczenia ;;ndanc(;?r:?a Procedury badawcze Wynik q ;;maz'lgg?n .

1. | Liczba bakterii z grupy coli jtk/100mi EE1%%;§%3ﬁ081 2014-12 0 0

2. | Liczba Escherichia col jtr1oomi - PREN 150 2308-1:2014-12 0 0

3. F;:tié’r’g&"ﬁ;’ katowe jtk/100ml | PN-EN 1SO 7699-2:2004 P 0 0

4 gigk‘?g‘oar;gi?;qéw 22520 ftkAiml | PN-EN SO 6222:2004 P 0 .

3. | Chlor wolny mg/l HACH metoda nr 8021 <0,05 0,3
o [san el e
7. |Metnosé NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | 0,22+0,052 12

8. [pH - PN-EN 1SO 10523:2012 7,5+0,12 6,5-9,5
. | Preewodnosc elekiryczna e | PN-EN 27888:1999 3784142 2500
0. | eepycna ] cyeia 2 2 22.022013" NR brak -
1. | e gercepyezn. . ePdSyéjz 27 22.02.2013* NR brak 2
12. | Amonowy jon mg/| PN-1SC 7150-1:2002 <0,03 0,50
13, | Azotany mgl | heeh IS0 10304- 0,93+0,072 50
14. | Azotyny mag/l PN-EN 26777:1999 <0,023 0,504
15. | Mangan g/l PN-ISC 15586:2005 2,47+0,62% 50
16. | Zelazo g/l PN-ISO 6332:2001+Ap:2016 | 84,4+10,12 200
17. | Miedz Hg/l PN-EN ISO 15586:2005 <3,0 2000
18. | Nikiel bg/! PN-EN ISO 15586:2005 <6,0 20
19. |Kadm bg! PN-EN ISO 15586:2005 <0,4 5
20. | Otéw g/l PN-EN 1SO 15586:2005 <3,0 10
21. |OWO mg/l PN-EN 1484:1989 P <2,0 nieprﬁ%ﬁwych
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tel, 42 62084 1, 1ax 4.2 6/0-12-62

¢.d. wynikéw badan

. o p
Lp. | Rodzaj oznaczenia c;j;ndancozseﬁ; Procedury badawcze Wynik dop\il\fzrézchna
22. | Chrom ugft PN-EN {SO 15586:2005 <2,0 50
‘ PN-EN SO 10304- 2
23. | Fluorki mgf 1-2009+AC 2012 0,11£0,01 1.5
Indeks nadmanganianowy
24, : - - ; 2
4 (Utlenialnosé) mg/i PN-EN ISC 8467:2001 1,13+0,11 5
: PN-1SO 9964-1:1994
25. | Sod mg/! + Ap 12009 <5,0 200
26. |Bor mg# PN-75/C-04563.01% <0,5 1,0
S HACH metoda LCK 315
27. | Cyjanki 1g/l edycja 02/2001 <0,03 50
28, | Glin mg/! PN-82/C-04805/02% <0,04 0,200
; PN-EN ISO 10304- 2)
29. | Chlorki mg/l 1-2009+AC 2012 1,49+0,19 250
30. | Siarczany mg/| ?-26%2328-218?204‘ 3,39+0,41% 250
31. | Magnez mgn | fooY/C-04804104 zalgeznik | g 0841092 | 7-1259
30, | Sumaryczna zawartos¢ wapnia mg/l | PN-ISO 6059:1999 p199+16? | 60-5009
i magnezu (twardos¢ ogdina)
. PB-148/LF
33. | Akryloamid Mg/l wyd. 2 z dnia 05.04.2013 P <0,040 0,10
PB-260/LF
34. | Antymon MOt lvd. 2 z dnia 19.05.2017 P <050 5
35. |Arsen paft PN-EN SO 15586:2005% <3,0 10
36. | Benzen ug/l PN-ISO 11423-1:2002 P <0,50 1.0
: PB-160/L.F
37. | Benzo(a)piren Kl wyd. 6 z dnia 15.03.2016 P <0,0020 0,010
38. | Chlorek winyiu P/l PN-EN 1SO 10301:2002 P <0,20 0,50
39. i 1,2 — Dichloroetan (EDC) ugll PN-EN {SO 10301:2002 P <1,0 3,0
. PB-190/LF
40. | Epichlorohydryna Mgt wyd.2 7 dnia 29.06.2012 P <0,060 0,10
41 |Rte¢ g/ PN-EN 1483:2007 P <0,10 1
42. | Selen gt PN-EN 1SO 9965:2001 P <0,50 10
43. | Bromiany Ko/l PN-EN 1SO 15061:2003 P <2,0 10
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ST
c.d. wynikow badan

Lp. | Rodzaj oznaczenia (;J;ndancc‘)zifi; Procedury badawcze Wynik g ;sigégifn .
44, | Bromodichlorometan mg/l PN-EN ISO 10301:2002 P <0,0010 0,015
45. | Chioraminy mg/l Clp | fVEN 150 7393-2:2011 <0,050 0,5
48. | Trichlorometan (chloroform) mg/l PN-EN 1SO 10301:2002 P <0,0010 0,03
47. tse‘;gshﬁgfgfeﬁ;ﬁe” i Lg/ PN-EN ISO 10301:2002 P <10 10
48. | Suma THM g/l PN-EN SO 10301:2002 P <1,0 100
49. |5 WWA pgh (o IS0 E wyd. 6 2 dnia <0,005 0,1
50 ggl?gie%foranéw i chlorynow (z M ;;’N-EN 180 10304-4:2002 <0,050 0.7
51. | Suma pestycydow (z obliczen) ug/l PN-EN IS0 6488:2002 <0,02 0,50
52. |Aldryna Mgf PN-EN {50 6468:2002 <0,01 0,10
53. | Dieldryna Mg/l PN-EN IS0 6458:2002 <0,01 0,10
54. | Heptachlor 1/l PN-EN 180 6468:2002 <0,01 0,10
55. !p,p-DDD el PN-EN 1SO 6468:2002 <0,02 0,10
56. |p,p-DDE g/l PN-EN ISO 6468:2002 <0,02 0,10
57. |p,p-DDT Mg/l PN-EN 1SO 64682002 <0,02 0,10
58. | Endryna ' Hg/! PN-EN ISO 6468:2002 <0,02 0,10
59. | Alfa HCH Mg/ PN-EN I1SO 6468:2002 <0,02 0,10
60. | Beta-HCH ug/l PN-EN IS0 6468:2002 <0,02 0,10
61. | Delta-HCH Mg/ PN-EN 150 6468:2002 <0,02 0,10
62. | Gamma-HCH Mg/l PN-EN iSO 6468:2002 <0,02 0,10
63. | Alfa-endosulfan g/l PN-EN 1SO 6468:2002 <0,02 0,10
64. | Beta-endosulifan Hght PN-EN 1SO 6468:2002 <0,02 0,10
85. | Aldehyd endryny g/t PN-EN SO 6468:2002 <0,02 0,10
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c.d. wynikoéw badan

. Wartost
Lp. | Rodzaj oznaczenia (;j;ndanc()zset;?a Procedury badawcze Wynik |4 Op\‘g‘;azrégzgcn .
66. | Metoksychlor po/l PN-EN 1SO 6468:2002 <0,02 0,10
67. | Epoksyd heptachloru Boll PN-EN I1SO 6468:2002 <0,02 0,10

nak < dotyczy wartosci parametru ponizej granicy oznaczalno$ci.

NR — metoda niereferencyjna, spoza zakresu decyzji PPiS; * — wyniki spoza zakresu akredytacii;

'Wartoéci dopuszczaine zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r (Dz. U. 2017 poz. 2294) w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

2 Przy wynikach pomiaru podano niepewno$é. Niepewnosé podana jako przedziat ufnosci na poziomie 45% prawdopodobieristwa,
przy wspolczynniku rozszerzenia k=2, z uwzglednieniem niepewnoéci zwigzanej z pobieraniem probek

3 norma wycofana bez zastgpienia, speiniajgca wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 29.03.2007 w sprawie
jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417, ze zmiang w Dz. U. z 2010 roku Nr 72 poz. 465)

4 Warunek: [azotany)/50+[azotynyl/3 < 1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotandw {NOs)
i azotynow (NO2) w mg/l. Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej tub innych urzadzen
dystrybucji nie moze przekraczac wartoéci 0,10 mg/l.

5 Nie wiecej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stezenie siarczancw jest rowne lub wigksze od 250 mgil. Przy nizszej zawartosci
siarczandw dopuszczaine stezenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartosé zalecana ze wzglgdow zdrowotnych — oznacza, ze jest
pozadana dla zdrowiz iudzkiego, ale nie naklada chowigzku uzupeiniania minimalnej zawartosci podanej w ninigjszym zatgczniku
przez przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.

8 W przeliczeniu na weglan wapnia; wartosé zalecana ze wzgleddw zdrowotnych - oznacza, e jest to wartos¢ pozadana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naklada obowigzku uzupelniania, przez przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne,

al— akceptowalne przez kensumentow bez nieprawidtowych zmian

P - badanie wykonane u podwykonawcy posiadajacego certyfikat akredytacji nr AB 1085, akiualny na dzieri wykonania badania
oraz posiada zgode Parstwowego Powiatowego inspekiora Sanitarnego w Katowicach na wykonywanie analiz wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Decyzja NS/HKiS/4560/ZL/80-34/2018 z dnia 27 wrzesnia 2018r. Posiada rowniez zgodg
Panstwowego Powiaiowego Inspektora Sanitarnego w Legicnowie na wykonywanie analiz wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi. Decyzja PPIS.HKN.4305.18.2018 z dnia 15 listopada 2018r. ~

1

Data wykonania sprawozdania Podpis oso}s\y Autoryzujqcej sprawozdanie

7-CA KIERDWNIKA

08.03.2019r.

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN
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